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Объектом изучения является электрическая часть «Симбирского 
станкостроительного завода». 
Целью дипломной  рабoты является, проектирование схемы 
электроснабжения предприятия, выбор оборудования. 
Процесс прохождения практики на изучаемом объекте, включил в 
себя сбор исходных данных по предприятию. 
По результатам исследования создана схема по электроснабжению от 
подстанции энергосистемы, до конечного электро-приемника. Произведён 
выбор: коммутационных оборудований, кабеля и проводов, а также  сделаны 
необходимые проверки. В работе отражен экономический расчет на 
капитальные затраты для реализации принятой схемы. Соблюдены условия 
безопасности труда для рабочего персонала на предприятии промышленного 
характера. 
В основе конструктивных, технологических и технико-
эксплуатационных характеристиках состоит схема электроснабжения из 
воздушных и кабельных линий электропередачи. Воздушные линии 
электропередач, располагаются на опорах, кабельные линии, на эстакадах и 
лотках. По степени бесперебойности питания схема проста и надёжна, а 
значит, пригодна для эксплуатации. 
Работа всего предприятия, напрямую зависит от правильно собранной 
схемы электроснабжения. 
  
1 Исходные данные 
 
Таблица 1.1 – Сведения об электрических нагрузках, степени надежности и 























3 Литейный цех 3 II пыльная 2800 
4 
Насосная 
Насосная (6 кВ ) 




Компрессорная (6 кВ ) 
3 II пыльная 300 
1500 
6 Электроцех 3 II нормальная 500 
7 Склад готовой продукции 3 III нормальная 120 
8 Сборочный цех 3 II нормальная 1350 
9 Токарно-механический цех 2 II пыльная 1700 
10 Кузнечный цех 2 II пыльная 1150 
11 Инструментальный цех 2 II пыльная 500 
12 
Склад оборудования и 
материалов 
3 III нормальная 80 
13 Гараж и пожарное депо 3 II влажная 180 
14 Медпункт 2 III нормальная 150 
15 Заводоуправление 3 III нормальная 90 




3 III нормальная 300 
  
Продолжение таблицы 1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 Трансформатор сварочный 
ПВ=40% 
35.0 0.35 0.50 1.73 0.98 3 93.0 279.1 
19 Трансформатор сварочный 
ПВ=40% 
35.0 0.35 0.50 1.73 0.98 3 93.0 279.1 
20 Трансформатор сварочный 
ПВ=40% 
35.0 0.35 0.50 1.73 0.98 3 93.0 279.1 
21 Вытяжка 2.5 0.75 0.80 0.75 0.89 5 5.3 26.7 
22 Вытяжка 5.0 0.75 0.80 0.75 0.89 5 10.7 53.3 
23 Вытяжка 2.5 0.75 0.80 0.75 0.89 5 5.3 26.7 
24 Трансформатор сварочный 
ПВ=40% 
35.0 0.35 0.50 1.73 0.98 3 93.0 279.1 
25 Трансформатор сварочный 
ПВ=40% 
35.0 0.35 0.50 1.73 0.98 3 93.0 279.1 
26 Трансформатор сварочный 
ПВ=40% 
35.0 0.35 0.50 1.73 0.98 3 93.0 279.1 
27 Вытяжка 2.5 0.75 0.80 0.75 0.89 5 5.3 26.7 
28 Вытяжка 2.5 0.75 0.80 0.75 0.89 5 5.3 26.7 
29 Вытяжка 5.0 0.75 0.80 0.75 0.89 5 10.7 53.3 
30 Сварочный агрегат ПВ=40% 15.0 0.35 0.50 1.73 0.98 3 49.6 148.8 
31 Сварочный агрегат ПВ=40% 15.0 0.35 0.50 1.73 0.98 3 49.6 148.8 
32 Пресс гидравлический 12.0 0.25 0.65 1,17 0,89 5 31.5 157.6 
33 Пресс гидравлический 12.0 0.25 0.65 1,17 0,89 5 31.5 157.6 
34 Пресс гидравлический 12.0 0.25 0.65 1,17 0,89 5 31.5 157.6 
35 Пресс гидравлический 12.0 0.25 0.65 1,17 0,89 5 31.5 157.6 
36 Печь сопротивления 20.0 0.80 0.95 0.33 0.95 1 33.7 - 
36 Печь сопротивления 20.0 0.80 0.95 0.33 0.95 1 33.7 - 
37 Вытяжка 6.0 0.75 0.80 0.75 0.89 5 12.8 64.0 
 
Продолжение таблицы 1.2 
38 Муфельная печь 2,2 0,55 0,95 0,33 0,95 1 15,1 - 
39 Муфельная печь 2,2 0,55 0,95 0,33 0,95 1 15,1 - 
 
Генплан предприятия представлен в [Приложении К].
 
Схема силовой цепи рассматриваемого цеха с расположением 
электрического оборудования представлен в [Приложении М]. 
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7 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 
 
Группа ФИО 
З-9301 Завьялов Василий Андреевич 
7.1 Общие сведения 
 
Симбирский станкостроительный завод. 
Опытно-конструкторский завод металлорежущих станков. 
 
Капитальные вложения в электрооборудование – это в первую очередь, 
стоимость электрооборудования и стоимость строительно-монтажных работ. 
Смета – это документ, определяющий окончательную и 
предельнуюстоимость реализации проекта. Смета служит исходным 
документомкапитального вложения, в котором определяются 
затраты,необходимые для выполнения полного объема  необходимых работ. 
Исходными материалами для определения сметной 
стоимостистроительства объекта служат данные проекта по составу 
оборудования, объему строительных и монтажных работ; прейскуранты цен 
на оборудование и строительные материалы; нормы и расценки на 
строительные и монтажные работы; тарифы на перевозку грузов; нормы 
накладных расходов и другие нормативные документы. 
Решение о проектировании электроснабжения принимается на 
основетехнико-экономического обоснования. 
На основе утвержденного ТЭО заказчик заключает договор с 
проектной организацией на проектирование и выдает ей задание, которое 
содержит: 
1. Генплан предприятия; 
2. Расположение источника питания; 
3. Сведения об электрических нагрузках; 
4. План размещения электроприемников на корпусах; 
5. Площадь корпусов и всей территории завода. 
Различают две стадии проектирования: 
а) Технический проект; 
б) Рабочий чертеж. 
Если проектируемый объект в техническом отношении не сложный, тообе 
стадии объединяются в одну – технорабочий проект. 
 
7.2 Смета на проектирование 
 
Для того, чтобы выполнить расчет затрат на 
проектированиеэлектроснабжения объекта в срок при наименьших затратах 
средств,составляется план-график, в котором рассчитывается поэтапная 
трудоемкость всех работ. После определения трудоемкости всех этапов темы, 
назначается число участников работы по этапам (таблица 7.1). 










1 Ознакомление с производственной 
документацией. Постановка задачи 
работникам 
Рук-ль проекта 2 1700 3400 
Инженер 4 986 3944 
2 Расчет электрических нагрузок по 
цеху 
Инженер 5 986 4930 
3 Расчет электрических нагрузок по 
предприятию 
Инженер 8 986 7888 
4 Построение картограммы нагрузок и 
определение ЦЭН 
Инженер 2 986 1972 




Инженер 3 986 2958 
6 Выбор трансформаторов ГПП. 
Технико-экономический расчет 
схемы внешнего электроснабжения 
Инженер 3 986 2958 
7 Расчет внутризаводской сети 
предприятия 
Инженер 10 986 9860 
8 Расчет токов короткого замыкания в 
сети выше 1000 В. 
Инженер 3 986 2958 
9 Выбор электрооборудования в сети 
выше 1000 В 
Инженер 2 986 1972 
10 Расчет схемы электроснабжения цеха Инженер 12 986 11832 
11 Расчет токов короткого замыкания в 
сети ниже 1000 В 
Инженер 2 986 1972 
12 Расчет молниезащиты Инженер 3 986 2958 
13 Расчет релейной защиты и 
автоматики 
Инженер 3 986 2958 
14 Расчет эпюры отклонений 
напряжения 
Инженер 3 986 2958 
15 Финансовый менеджмент, 
ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
Инженер 2 986 1972 
16 Социальная ответственность Инженер 3 986 2958 
17 Составление расчетно-пояснительной 
записки 
Рук-ль проекта 3 1700 5100 
Инженер 15 986 14790 
18 Чертежные работы Рук-ль проекта 3 1700 5100 
Инженер 17 986 16762 
Итого по каждой должности Рук-ль проекта 8 1700 13600 
Инженер 100 986 98600 
Итого ФЗП сотрудников 112200 
 
Затраты на разработку проекта 
 
Кпр = Изп + Имат + Иам + Исо + Ипр + Инакл, 
 где Изп − заработная плата; 
Имат − материальные затраты; 
Иам − амортизация компьютерной техники; 
Исо − отчисления на социальные нужды; 
Ипр − прочие затраты; 
Инакл − накладные расходы. 
 
1) Расчет зарплаты 
а) Месячная зарплата руководителя проекта 
 
1 2 23300,0 1,1 2200 1,3 36179,0 . .
мес
зп оИ ЗП К Д К руб мес  
 
где ЗПо − месячный оклад; 
Д − доплата за интенсивность труда (2200); 
К1 − коэффициент, учитывающий отпуск (10% от ЗПо); 
К2 − районный коэффициент (1,3 для Томской области). 








И n руб  
где n − количество отработанных дней по факту. 















в) Итого ФЗП сотрудников 
.9,1081357,977501,10385 рубФЗП  





Таблица 7.2 – Расчет ФЗП 
Должность ЗПо, 
руб 










23300,0 2200 1,1 1,3 36348,0 1700 6,0 10336,8 
Инженер, 
10р 
14500,0 - 1,1 1,3 20735,0 986 99,0 97750,7 
Итого 37800,0 - - - 57083,0 - - 108087,5 
 
2) Материальные затраты 
Таблица 7.3 – Затраты на материалы 




Флешпамть 1 550,0 550,0 
Упаковка бумаги А4 
500 листов 
1 186,0 186,0 
Канцтовары - 674,0 674,0 
Картридж для 
принтера 
1 2500,0 2500,0 
Итого Имат, руб - - 3910,0 
 
3)Амортизация основных фондов 

















Где:Тисп.КТ − время использования компьютерной техники на проект; 
T кал = 365 − годовой действительный фонд рабочего временииспользуемого 
оборудования; 
ЦКТ − первоначальная стоимость оборудования, руб.; 
Тсл − срок службы компьютерной техники (время окупаемости 5 лет). 
Дальнейшие расчеты сведем в таблицу 7.4. 







Компьютер 20000 1 50 544 
Принтер 5000 1 10 27.4 
Итого Иам, руб - - - 571.4 
 
4) Отчисления на социальные нужды (соц. страхование, пенсионный фонд, 
медицинская страховка) в размере 30% от ФЗП 
 
.8,324409,1081353,0 рубИсо  
 
5) Прочие расходы (услуги связи, затраты на ремонт оборудования...) в 
размере 10% от ФЗП, затратов на материалы, амортизации и отчислений на 
социальные нужды 
 
.4.145638,324404,5710,39109,1081351,01,0 рубИИИФЗПИ соаммпр  
 
6) Накладные расходы (затраты на отопление, свет, обслуживаниепомещений 
составляет 200% от ФЗП) 
 
.7,2162719,1081350,20,2 рубФЗПИ накл  
 






Расчет сметы затрат разработку проекта сведем в таблицу 7.5. 
Таблица 7.5 – Калькуляция сметной стоимости на выполнение проекта 
№ 
статьи 
Наименование статей расхода Сумма, руб. 
1 ФЗП 108135,9 
2 Материалы Имат 3910,0 
3 Аммортизация основных фондов Иам 571,4 
4 Социальные отчисления Исо 32440,8 
5 Прочие расходы Ипр 14563,4 
6 Накладные расходы Ин 216271,7 
Цена проекта Кпр, руб 375893,1 
 
7.3 Смета затрат на электрооборудование 
 

































Монтаж Оборудование  Монтаж 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ТМ 1600/6х2 шт 2 126.0 25.20 252.0 50.40 
2 ПР11-7123-21УЗ шт 5 13.10 2.62 65.50 13.10 
3 Автомат ВА 51 шт 10 5.45 1.09 16.35 3.27 
Автомат ВА13 − 29 шт 15 0.60 0.12 31.80 6.36 

















12,50 2,50 3.01 0.60 
Кабель ВБбШвнг(А)-
LS -4 x6 
км 0,42
1 
16,50 3,30 6.95 1.39 
Кабель ВБбШвнг(А)-
LS -4 x10 
км 0,01
5 
25,10 5,02 0.38 0.08 
Кабель ВБбШвнг(А)-
LS -4 x16 
км 0,04
7 
36,30 7,26 1.71 0.34 
Кабель ВБбШвнг(А)-
LS -4 x25 
км 0,06
7 
55,90 11,18 3.75 0.75 
Кабель ВБбШвнг(А)-
LS -4 x35 
км 0,02
4 
72,20 14,44 1.73 0.35 
Кабель ВБбШвнг(А)-
LS -4 x50 
км 0,15
2 
100,10 20,02 15.22 3.04 
Кабель ВБбШвнг(А)-
LS -4 x70 
км 0,05
0 
154,70 30,94 7.74 1.55 
Кабель ВБбШвнг(А)-
LS -4 x95 
км 0,04
5 
200,00 40,00 9.0 1.80 
Кабель ВБбШвнг(А)-
LS -4 x120 
км 0,01
5 
241,90 48,38 3.63 0.73 
Кабель ВБбШвнг(А)-
LS -4 x1,5 
км 0,02
4 
300,14 60,03 7.20 1.44 
Кабель ВБбШвнг(А)-
LS -4 x2,5 
км 0,03
1 
362,40 72,48 11.23 2.25 
Итого по цеху, тыс. руб 456.46 99.69 
 
Результаты технико-экономического сравнения вариантов 
схемывнешнего электроснабжения приведены в таблице 7.7. 
Таблица 7.7 – Определении суммарных приведенных затрат на 
установкувысоковольтного оборудования 
         Тип Сечени
е  мм2 





















0,22 63243525 1923080,5 255360,80 6324352,5 505948,2 9615402,50 
 
Исходя из сравнения расчетов, можно сделать вывод, что 
поприведенным затратам наиболее целесообразен вариант с 
трансформаторамимощностью 10000 кВА. 
Технико-экономическое сравнение вариантов схемы 
внешнегоэлектроснабжения было выполнено в пункте 3.7. Результаты 
технико-экономического сравнения и выбор оптимального варианта 
приведены втаблице 3.6. 
 
